Stadtwerke Waldkirchen

Veréffentlichungen nach § 23c EnWG
Netzrelevante Daten (§23c)

Bezugsjahr: 2023

§23 (3) Nr. 1 Jahreshdchstlast pro Netz- und Umspannebene
Mittelspannung (MS)
Umspannung (MS/NS)
Niederspannung (NS)

Lastverlauf

583 kW
103 kW
1.406 kW

siehe Anlage (Lastverlaufe)

§23 (3) Nr. 2 Netzverluste

s. Strukturmerkmale

§23 (3) Nr. 3 Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden

siehe Anlage (Lastverlaufe)

§23 (3) Nr. 4 Summenlast der Fahrplanprognose

siehe Anlage (Lastverlaufe)

§23 (3) Nr. 5 Entnahme aus vorgelagerter Netzebene

Mittelspannung (MS)
Umspannung (MS/NS)
Niederspannung (NS)

Lastverlauf

Leistung Arbeit
kw kWh

3.421,40 13.684.658,86
2.987,49 11.968.888,68

4.091,76 16.307.386,10

siehe Anlage (Lastverlédufe)

§23 (3) Nr. 6 Summe aller Einspeisungen

Mittelspannung (MS)
Umspannung (MS/NS)
Niederspannung (NS)

Zeitlicher Verlauf der
Summe der Einspeisungen

Leistung Arbeit

kW kWh

494,40 2.902.258,35
226,64 247.776,46
3.593,30 3.832.252,70

siehe Anlage (Lastverléufe)

§23 (3) Nr. 7 Mengen und Preise der Verlustenergie

Es wurde nur eine Beschaffung durchgefiihrt, s. Verdffentlichung Strukturmermale

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung
zur Fiihrung eines Differenzbilanzkreises.




Stadtwerke Waldkirchen

Bezugsjahr: 2023

Veréffentlichung nach EnWG
Strukturmerkmale § 23c Abs. 1

§23c Abs.1 Nr.1 EnWG  Stromkreisldnge MS NS
Kabel 17,0 81,0 km
Freileitung 2,0 0,0 km
§23c Abs.1 Nr.2 EnNWG  Installierte Leistung MS/NS 10.180 kVA
§23c Abs.1 Nr.3EnWG  entnommene Jahresarbeit MS MS/NS NS

1.787.321 444.888 14.972.183 kWh

§23c Abs.1 Nr.4 EnWG  Anzahl der Entnahmestellen MS MS/NS NS

2 2 2510
§23c Abs.1 Nr.5 EnWG  Einwohnerzahl im Netzgebiet 3.381
§23c Abs.1 Nr.6 EnWG  Versorgte Flache in der Niederspannung 1,43 km?
§23c Abs.1 Nr.7 EnWG  Geographische Flache des Netzgebietes 3,53 km?

Anzahl der Entnahmestellen mit einer viertelstiindlichen
§23c Abs.1 Nr.8 EnWG  registrierenden Leistungsmessung oder einer 38,00
Zahlerstandsgangmessung

§23c Abs.1 Nr.9 EnNWG  Name des grundzustandigen Messstellenbetreibers Stadtwerke Waldkirchen

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §23 Abs. 3 EnWG

MS MS/NS NS
§10 Abs. 2 StromNEV Hoéhe der Durchschnittsverluste 1,04% 1,14% 2,86%
§23c Abs.3 Nr.2 EnWG  Menge der Verlustenergie 135.756 128.968 414.056 kWh
§23c Abs.3 Nr.2 EnWG  Gesamtverluste 678.780 kWh
Kosten der Verlustenergie 97.737,53 €

§23c Abs.3 Nr.7 EnWG  durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie 143,99 ct/kWh/MW




Stadtwerke Waldkirchen

Nach § 23c Abs. 1 EnNWG haben Betreiber von Stromversorgungsnetzen zum
1. April eines Jahres folgende Strukturmerkmale ihres Netzes im Internet zu
veréffentlichen (Stand: 31.12.2023):

23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG

Mittelspannung
Niederspannung

23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG

Umspannungsebene MS/NS
23c Abs. 1 Nr. 3 EnNWG

Mittelspannung 1.787.321
Umspannungsebene MS/NS
Niederspannung

§ 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG

Mittelspannung
Umspannungsebene MS/NS
Niederspannung

§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnNWG

3

versorgte Flache 1,43
§ 23c Abs. 1 Nr. 7 EnWG

jraphische Flache 3,53
§ 23c Abs. 1 Nr. 8 ENWG

nzal er Entna e elInMG !
§ 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG

Stadtwerke Waldkirchen _




